LEGENDA

_H_ ZONE RISCALDATE CON IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO RADIANTE

TUBAZIONE PRINCIPALE DI MANDATA IN POLIPROPILENE

DALLA CALDAIA FINO Al SINGOLI COLLETTORI

TUBAZIONE PRINCIPALE DI RITORNO IN POLIPROPILENE
DAI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE ALLA CALDAIA

COLONNE MONTANTI MANDATA E RITORNO IN POLIPROPILENE
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E——

CPRRIDOIO VANO
SCALA-ASCENSORE
CT. 6,20 Kw

- SETTORE URBANISTICA -

CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI
DA REALIZZARE IN LOCALITA' BONAGIA A PALERMO

Progetto Esecutivo

Progettisti incaricati

Raggruppamento tecnico temporaneo tra
Studio Tecnico degli Ingegneri
Luigi Palizzolo e Ivan Torretta
€
Ing. Salvo Mortellaro

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luigi Di Lorenzo

ELABORATON.| 5.3 4
5. PROGETTO - IMPIANTI
SCALA 1:100
AGGIORNATOIL

Impianto Termico e di aerazione
Pianta piano primo, secondo e copertura

Per il Raggruppamento

Ing. Ivan Torretta
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Palermo
n. 5091
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PIANTA PIANO PRIMO
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